NVSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

MIKROBIOLOGINIU TYRIMU SKYRIUS
Zolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 -2
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 374352023 - MA 37438/2023
20 23 m. gruodZio 18 4.
Uzsakovas, adresas: Ukmergés rajono savivaldybés visuomenés sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, LT-20127 Ukmergé [E]
Sutartis (paZymeékite X) [ ] néra [ X] yra data 20 23 05 16 Nr. ST-PS-1-123
Telefonas 834046526 El.pastas: ursvsb@gmail.com
Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V15643
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2023-12-06, 14.45 val., +6

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo budas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

1. Karstas nuleistas vanduo i$§ krano (maudymosi patalpa), (59.7°C), sterilus plastikinis butelis, 1 |

2. Saltas nuleistas vanduo i§ krano (maudymosi patalpa), (14.8°C), sterilus plastikinis butelis, 1 |

3. Karstas nuleistas vanduo is krano (poilsio kambarys), (57.8°C), sterilus plastikinis butelis, 1 [

4. Saltas nuleistas vanduo i§ krano (poilsio kambarys), (14.6°C), sterilus plastikinis butelis, 1|
Meéginiy atrinkimo vieta Ukmergés vieSoji pirtis, Klaipédos g. 5a, Ukmergé

ir dokumento zymuo
(objekto pavadinimas ir adresas)

Méginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo skyrius méginiy paémimo specialisté Polina Ivanovskaja

Méginiy atrinkimo data (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)

laikas, temperatira:
Meéginius pristaté Klienty aptarnavimo skyrius méginiy paémimo specialisté Polina Ivanovskaja

2023-12-06, 10.23 val.

istaiga, vardas ir pavarde)

Tyrimas pradétas: 2023-12-06

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Karstas nuleistas vanduo i$ krano (maudymosi patalpa), (59.7°C)

Meéginio Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 37435 LST EN I1SO 11731:2017 (N) Legioneliy skaicius KSv/11 neaptikta
Meéginio pavadinimas Saltas nuleistas vanduo i§ krano (maudymosi patalpa), (14.8°C)
Meéginio Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai =4 ]
registravi- metoda
mo Nr.
MA 37436 LST EN ISO 11731:2017 (N) Legioneliy skaicius . KSv/1l neaptikta

Meéginio pavadinimas Karstas nuleistas vanduo i§ krano (poilsio kambarys), (57.8°C)

M.éginio. Tyrimas atliktas pagal leskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 37437 LST EN ISO 11731:2017 (N) Legioneliy skaicius KSv/11 neaptikta
Meginio pavadinimas Saltas nuleistas vanduo i§ krano (poilsio kambarys), (14.6°C)
Méginio Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganjzmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.

MA 37438 LST EN ISO 11731:2017 (N) Legioneliy skaicius KSVv/1l neaptikta




MA 37435/2023 - MA 37438/2023 Puslapis 2 - 2
Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimy atlikimo data: 2023-12-16
Tyrimus atliko: mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas MartiSius

(pareigos, vardas ir pavardeé)
Mikrobiologiniy tyrimy skyriaus Vandens ir maisto tyrimy poskyrio vedéja Laimuté Ivanauskiené Og

Tvirtinu:
(pareigos, vardas ir pavardé, para3as)

1. U - pateikta ipléstoji neapibréztis apskaigiuota standartine neapibréztj padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkre¢iais istirtais méginiais.

Paaiskinimai:

3. N - neakredituotas metodas.

4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be ratisko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

5. Tyrimy protokolo perdavimo budas [E]-el.pastu.




